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РЕФЕРАТ 
 

 Пояснювальна записка: 114 стор., 14 рис., 7 табл., 3 додатка, 32 джерел. 

 Об’єкт дипломного проекту – фотоелектрична станції  потужністю 25 МВт. 

 Мета дипломного проекту – розрахунок і вибір до встановлення на ФЕС 

електричного обладнання. 

У вступній частині приведено стан розвитку сонячної енергетики в Україні та 

переваги будівництва електростанцій на відновлювальних джерелах електричної 

енергії над традиційними. Приведено список документації необхідної для будівництва 

ФЕС а також планове розташування об’єкту проектування на території України, 

характеристику місцевості. 

В основній частині виконано розрахунки електричного обладнання і його вибір 

для подальшого проектування фотоелектричної станції. 

Економічне обґрунтування проекту виконано шляхом розрахунків капітальних 

і експлуатаційних витрат на реалізацію проекту, а також визначені фонд заробітної 

плати персоналу і термін окупності проектного рішення. 

Щодо охорони праці, обгрунтовані заходи безпеки при експлуатації 

об’єктуфотоелектричної станції потужністю 25 МВт. 

Розроблене технічне рішення може бути реалізовано при проектуванні 

фотоелектричних станцій 

 КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА, ІНВЕРТОРИ, КТП, 

ПРИЄДНАННЯ, РП, , СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ, ФОТОЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ, 25 МВт. 
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ВСТУП 

 

 Під час написання дипломного проекту на тему: «розробка електричної частини 

фотоелектричної станції потужністю 25 МВт» прийнято до вивчення наступну 

інформацію: 

 У вступній частині необхідно визначити яку документацію підготувати для 

будівництва Фотоелектричної станції, порядок та умови встановлення зеленого 

тарифу, переваги ФЕС як електростанції на відновлювальному джерелі електроенергії 

над традиційними електричними станціями. Визначити місце розташування 

проектованої ФЕС, її характеристики та продуктивність. 

 У основній частині провести основні розрахунки та вибір електричного 

обладнання необхідного до встановлення на ФЕС. Врахувати усі можливі втрати 

електричної енергії та обрати провідники. 

 У економічному розділі прийнято до розрахування усі витрати необхідні на 

придбання, транспортування та монтаж електричного обладнання. Визначення 

фінансові витрати на будівництво і обслуговування ФЕС, розрахування зарплати 

працівникам. 

 У розділі охорони праці необхідно визначити, згідно нормам, усі необхідні 

аспекти задля безпечної роботи ФЕС та передбачено усі міри протипожежної безпеки 

і комфортної роботи обслуговуючого персоналу. 
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ВИСНОВКИ 

Під час написання дипломного проекту на тему: «розробка електричної частини 

фотоелектричної станції потужністю 25 МВт» було розглянуто наступну інформацію: 

У вступній частині було визначено яку документацію необхідно підготувати для 

будівництва Фотоелектричної станції, порядок та умови встановлення зеленого 

тарифу, переваги ФЕС як електростанції на відновлювальному джерелі електроенергії 

над традиційними електричними станціями. Було визначено мізце розташування 

проектованої ФЕС, ії характеристики та продуктивність. 

У Спеціальній частині було проведено основні розрахунки та вибір 

електричного обладнання необхідного до встановлення на ФЕС. Враховано усі 

можливі втрати електричної енергії та обрано провідники.  Обґрунтовано доцільність 

вибору електричного обладнання у відповідності до його характеристик. 

У економічному розділі було розраховано усі витрати необхідні на придбання, 

транспортування та монтаж електричного обладнання. Було визначено фінансові 

витрати на будівництво і обслуговування ФЕС, розраховано зарплати працівникам. 

У розділі охорони праці було визначено, згідно нормам, усі необхідні аспекти 

задля безпечної роботи ФЕС та передбачено усі міри протипожежної безпеки і 

комфортної роботи обслуговуючого персоналу. 

Розроблені заходи з охорони праці дозволять знизити травматизм і нещасні 

випадки при експлуатації електротехнічного обладнання на об’єкті фотоелектричної 

станції. 

Згідно даним розділам можна зробити висновок, що фотоелектричну станцію 

буде побудовано згідно усім нормам і ДСТУ. Аналіз шкідливих факторів показав що 

небезпеки для здоров’я працівників і навколишнього середовища немає. 

Розроблений проект є доцільним для впровадження для даного підприємства. 

Для більш детального ознайомлення з матеріалами кваліфікаційної роботи 
звертайтеся до заступника завідуючого кафедри електроенергетики 
проф. Луценко І.М.
Електронна адреса  lutsenko.i.m@nmu.one




