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Реферат 

 

Пояснительная записка: с., 17 рис., 25 табл., 1 прилож., 14 источников 

Объект разработки: ПС «ЦОФ-районная» 1550/6 кВ. 

Цель работы: реконструкция электрической схемы ПС путем применения 

современных выключателей высокого напряжения вместо устаревших 

модулей «короткозамыкатель – отделитель». 

Во введение рассмотрены общие вопросы построения схем понижающих 

подстанций и выбора электротехнического оборудования, конкретизировано 

задание на дипломный проект. 

В техническом разделе приведена история развития ПС ЦОФ, дана 

характеристика основным потребителям ПС и их реэимами работы. 

В специальном разделе выполнены расчеты электричских нагрузок ПС, токов 

КЗ и теплового импульса. Произведен выбор числа и мощности силовых 

трансформаторов. Обосновано применение современных элекгазовыъ и 

вакуумных выключаталей в схеме подстанции. Выполнен расчет релейной 

защиты понижающего трансформатора при использовании классической и 

микропроцессорной элементой базы, предложены схемные решения РЗ и А. 

В экономическом разделе выполнено экономическое обоснгвоание 

применения элегазовых выключателей на стороне ВН ПС ЦОФ. 

В разделе «Охрана труда» приведены инженерно-технические мероприятия 

по охране труда ПС ЦОФ, а также выполнен расчет освещения ЗРУ 6 кВ. 

Практическое значение проекта заключается в повышении надежности 

функционирования схемы ПС и снижения ущерба от нарушения 

энергоснабжения. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМ ПОДСТАНЦИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

НАГРУЗКИ, ЭЛЕГАЗОВЫЕ И ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЫСОКГО 

НАПРЯЖЕНИЯ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОФ. 
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ВЫВОДЫ 

В качестве объекта в дипломном проекте является электрическая 

принципиальная схема районной подстанции энергосистемы ЦОФ 150/6 кВ. 

В дипломном проекте поставлена и решена задача выбора коммутационных 

аппаратов высокого напряжения при реконструкции двухтрансформаторной 

подстанции и замене блоков «короткозамыкатель - отделитель». 

Суть предлагаемого технического решения – после расчетов электрических 

нагрузок, выбора мощности силовых трансформаторов обоснование установки 

элегазовых выключателей LTB компании АВВ на стороне 150 кВ. 

Учитывая низкую надежность коммутационных блоков «короткозамыкатель - 

отделитель» на стороне 150 кВ при существующей схеме ПС ЦОФ, особенно при 

сложных погодных условиях и обледенении электрических аппаратов в зимний 

период, необходима реконструкция подстанции и установка выключателей на 

вводах ВН силовых трансформаторов. Для этого был проведен расчет 

электрических нагрузок подстанции, определены токи КЗ и тепловой импульс в 

характерных точках схемы и выбраны современные выключатели компании АВВ. 

Кроме того на стороне НН применены новые ячейки КРУ типа КУ-10Ц с 

вакуумными выключателями ВР2 и ВР3 производства РЗВА. 

В разделе «Экономика» приведен технико-экономический расчет 

целесообразности установки выключателей LTB. 

В разделе «Охрана труда» обоснованы мероприятия по технике безопасности 

при работе на подстанции и произведен расчет освещения ЗРУ 6 кВ. 

Предложенные в данном дипломном проекте решения приведут к повышению 

надежности функционирования схемы ПС ЦОФ, повышению ремонтопригодности 

электрического оборудования, снижению ущербов от перерывов в 

электроснабжении основных потребителей. 

Для більш детального ознайомлення з матеріалами кваліфікаційної роботи 
звертайтеся до заступника завідуючого кафедри електроенергетики 
проф. Луценко І.М.
Електронна адреса  lutsenko.i.m@nmu.one




