
374 

Прикладная геометрия, ИГ, эргономика и БЖД 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2016 

уклад (Соглашение с Росатомом от 08.02.2016). Тем более, что существует 
целеполагание Росатома о стремлении к достаточно спорной радиацион‐
ной  эквивалентности  отходов  завершающих  стадий  ядерного  топливного 
цикла относительно исходного урана в руде. Мы предлагаем новую, более 
реальную,  версию  этого  эколого‐идеологического  канона:  «Взял  руду  из 
горных выработок – верни твердые отходы в горные выработки!» 
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Аннотация. В работе приведены способы использования зеленых насаждений для кон‐
диционирования воздуха вокруг и внутри здания. Предложена приточная подпольно – пото‐
лочная система вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием зеленой зоны 
для снижения мощности кондиционера. 

 
Ключевые  слова:  Кондиционирование,  зеленая  зона,  озеленение,  температура, 

влажность. 
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Annotation. The paper presents the ways of using green spaces for air conditioning inside and 

around the building. The underfloor ‐ ceiling ventilation and air conditioning system using a green 
area for the reduction of the air conditioner's capacity is proposed. 
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Введение.  Озеленение  конструкций  здания  и  придомовых  территорий 

позволяет улучшать как внутренний, так и наружный климат. Ряд исследований 
[1,2] показывают, что в зеленых зонах в теплый период года наблюдается сни‐
жение температуры и увеличения относительной влажности воздуха. Как пра‐
вило, в зеленых зонах температура воздуха ниже на 2‐3  а в свою очередь 
влажность воздуха на 5‐8% выше по сравнению с открытыми территориями. 
Благодаря  этому  можно  предполагать,  что  озеленительные  насаждения 
определяют не только внешний облик города и его эстетические достоин‐
ства, но и улучшают санитарно‐гигиенические условия среды проживания 
людей. Поскольку зеленые насаждения позволяют естественным путем сни‐
зить параметры наружного воздуха, его возможно использовать для нужд си‐
стем кондиционирования воздуха здания с уменьшением ее мощности, что яв‐
ляется актуальным в свете вопросов энергосбережения и использования воз‐
обновляемых источников энергии.  

Цель работы заключается в разработке технологий жизнеобеспечения 
здания в теплый период года с использованием различных способов озеле‐
нения здания и придомовых территорий. 
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Материал и результаты исследований. Известны [3] три вида озелене‐
ния, которые используются в городской черте: 

 нетрадиционное (озеленение зданий и крышное озеленение); 

 традиционное (парки, скверы, сады, зеленые лужайки, газон и т.п.); 

 контейнерное. 
Использование  первого  вида  озеленения –  нетрадиционного,  позво‐

лит снизить температуру на поверхности чердачного покрытия и ограждаю‐
щих конструкций, тем самым снизить теплопотери в зимний отопительный 
период и теплопоступления в теплый период года [4]. Это достигается бла‐
годаря отражения солнечного излучения листьями насаждения и большей 
толщины ограждающей конструкции. 
Второй вид озеленения – традиционный – позволяет создавать и поддер‐
живать хорошие санитарно‐гигиенические условия придомовых и парковых 
зон. Нами предлагается использовать улучшенные качества воздуха зеле‐
ных зон для систем наружной климатизации (кондиционирования) здания 
по всей их высоте. На рисунке 1 представлена принципиальная схема дан‐
ного  предложения.  Принцип  действия  такой  схемы  заключается  в  есте‐
ственной подаче воздуха из зеленых зон по всей высоте здания сетью воз‐
духоводов и воздухораспределителей. 

 

 
Рисунок 1 – Забор воздуха из зеленой зоны 

 
При существующей схеме, предложенной выше, возможно также исполь‐

зование контейнерного озеленения. Главной задачей является насыщение зе‐
леными насаждениями  тех  городских  пространств,  где  традиционная  по‐
садка растений в грунт невозможна. Контейнеры обладают мобильностью, 
поэтому такие растительные композиции могут быть быстро монтированы, 
демонтированы или перемещены в зависимости от потребности городских 
служб. Использование системы наружного кондиционирования здания поз‐
волит поддерживать температуру на 2‐3  ниже, чем температура окружаю‐
щей среды и соответственно снизить температуру ограждающих конструкций 
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и внутри здания. 

 

Рисунок 2 – Схема приточной подпольно – потолочной вентиляции и кон‐
диционирования с забором воздуха из зеленой зоны 

 
Снижение  мощности  внутридомовой  системы  кондиционирования 

возможно снизить за счет комплексного использования всех видов озеле‐
нения.  На  рисунке  2  представлена  предложенная  нами  приточная  под‐
польно – потолочная система вентиляции и кондиционирования [3], распо‐
лагающаяся  между  установленной  системой  фальшпола  (3),  бетонными 
плитами  перекрытия  (2)  и  подвесным  потолком  (6).  Приток  воздуха  осу‐
ществляется через диффузоры  (5)  снизу непосредственно в рабочую зону 
помещения и  через диффузоры  (7),  расположенные под потолком  смеж‐
ного нижнего этажа в верхнюю зону. В предложенную нами систему воздух 
будет подаваться из зеленой зоны,  в которой температура воздуха ниже, 
чем в окружающей среде, что позволит снизить мощность кондиционера на 
7‐10 % в зависимости от степени озеленения здания и придомовой терри‐
тории. 

Выводы. В статье рассмотрены направления снижения мощности си‐
стемы  кондиционирования  здания  путем  использования  озеленения 
ограждающих конструкций и придомовых территорий здания, которое за‐
ключается в следующем: 

1. Снижение теплопотерь в холодный и теплопоступлений в теп‐
лый периоды года за счет использования нетрадиционного озеленения. 

2. Улучшение санитарно‐гигиенических условий вокруг здания за 
счет  системы  наружной  климатизации  (кондиционирования)  здания  по 
всей его высоте и снижение температуры на 2‐3 . 



378 

Прикладная геометрия, ИГ, эргономика и БЖД 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2016 

3. Снижение мощности системы приточной подпольно – потолочной
вентиляции и кондиционирования за счет комплексного использования всех 
видов озеленения, что позволяет снизить тепловую мощность на 7‐10 %. 
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