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ABSTRACT 

Thesis project contains: 68 pages, 12 tables, 2 figures, 10 sources of 

information, 11 applications. 

In the diploma project on the topic: " Reconstruction of substation 35/10 

"Slavyansk-Tyagova" the analysis of the existing scheme of the substation is carried 

out and the necessity of its reconstruction is proved. The selection and inspection of 

the main equipment of the substation, proposed for installation: power transformer, 

SF6 vacuum switches, disconnectors, etc. 

In the economic part, the feasibility study for the reconstruction of the 

substation was carried out. The section on labor protection deals with issues of 

organizational and technical measures to ensure safety during work at the substation. 

Keywords: TRANSFORMER, OPEN DISTRIBUTION DEVICE, OWN 

NEEDS SYSTEM, SWITCH, VOLTAGE, CURRENT. 
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РЕФЕРАТ 

 

Дипломний проект містить: 68 сторінок, 12 таблиць, 2 рисунків, 10 

джерел інформації, 11 застосувань. 

У дипломному проекті на тему: «Реконструкция подстанции 35/10 

"Славянск-Тягова» проведений аналіз існуючої схеми підстанції і доведена 

необхідність її реконструкції. Проведений вибір і перевірка основного 

устаткування підстанції, запропоновані до установки: силовий 

трансформатор, елегазові вакуумні вимикачі, роз’єднувачі і т.д. 

У економічній частині проведено техніко-економічне обґрунтування 

реконструкції підстанції. У розділі охорони праці розглянуті питання щодо 

організаційних і технічних заходів для забезпечення безпеки при проведенні 

робіт на підстанції.  

Ключові слова: ТРАНСФОРМАТОР, ВІДКРИТИЙ РОЗПОДІЛЬНИЙ 

ПРИСТРІЙ, СИСТЕМА ВЛАСНИХ ПОТРЕБ,  ВИМИКАЧ, НАПРУГА, 

СТРУМ. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

ВН - вища напруга 

в.п. - власні потреби 

ВРП - відкритий розподільний пристрій 

ЗРП - закритий розподільний пристрій 

к.з. - коротке замикання  

КРП - комплектний розподільний пристрій 

ЛЕП - лінія електропередач 

НН - нижча напруга  

ПУЕ - правило установки електроустаткування 

РП - розподільний пристрій 

ТВП - трансформатор власних потреб 

ТН - трансформатор напруги 

ТС - трансформатор струму 
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ВИСНОВОК 

В результаті виконаної роботи був проведений розрахунок електричних 

параметрів електричної підстанції 35/10кВ «Слов’янськ-Тягова», аналіз 

встановленого та нового устаткування на відкритому 35 кВ, закритому і 

комплектному 10 кВ розподільному пристрою. Описання схеми живлення та 

надійності відкритого розподільного пристрою.  

Зробив розрахунок струмів короткого замикання на напрузі 35 і 10кВ. 

Намітили типи вимикачів та провели техніко-економічний розрахунок, вибір 

основного устаткування (вимикачів, роз'єднувачів, трансформаторів струму та 

напруги), на нижчій напрузі видачі потужності 10 кВ, у ланцюзі споживачів й 

у ланцюзі власних потреб (вимикачів, трансформаторів струму та напруги, 

запобіжників, було обрані оперативні джерела струму). 

Провів економічний розрахунок необхідних капіталовкладень для 

виконання дипломного проекту. Для безпеки, життя  та здоров’я людини 

розглянув питання організаційних та технічних заходів охорони праці при 

виконанні робіт на електроустаткуванні.  

Для більш детального ознайомлення з матеріалами кваліфікаційної роботи 
звертайтеся до заступника завідуючого кафедри електроенергетики 
проф. Луценко І.М.
Електронна адреса  lutsenko.i.m@nmu.one




