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Пояснювальна записка: 58 с., 3 рис., 14 табл., 1 додаток, 10 джерел. 

Об’єкт розроблення: система електропостачання механічного цеху. 

Мета дипломного проекту: дослідження і розробка системи 

електропостачання механічного цеху. 

У вступіподано стан проблеми, здійснено аналіз приймачів та 

конкретизоване завдання на дипломний проект. 

У технологічному розділі подано характеристику підприємства та 

механічного цеху з описом обладнання,яке представлене у ньому. 

У спеціальному розділі виконане завдання на проектування та технічний 

проект  розробки  системи  електропостачання  механічного цеху. Технічний  

проект містить розрахунки і креслення, що підтверджують  робото здатність  

розробленої системи.  

У розділі “Охорона праці” обґрунтовано заходи щодо безпечного монтажу, 

обслуговування й експлуатації системи електропостачання. 

В економічному розділі були виконанні розрахунки величини капітальних 

вкладень та експлуатаційні витрат. У результаті розрахунків можна зробити 

висновок про вартість  розробленої схемі електропостачання та які будуть 

експлуатаційні витрати протягом року . 

Практичне значення проекту полягає у забезпеченні надійного 

електропостачання проектованого підприємства. При цьому гарантується також 

забезпечення нормальних економічних і технічних показників системи 

електропостачання. . 
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Мета: Дослідження і розробка системи електропостачання механічного 

цеху на базі підприємства  ПАТ «Славгородський арматурний завод» . 

 Основними споживачами електричної енергії є промислові 

підприємства. Вони витрачають більше половини всієї енергії, що 

виробляється в нашій країні. Електроенергетика — базовагалузь економіки 

України. Вона одна з найстарших у країні. Виробництво електроенергії 

ґрунтується на спалюванні вугілля, мазуту, природного газу, торфу, 

використанні атомної енергії, енергії вітру, води та Сонця. 

  Система електропостачання повинна забезпечувати необхідну 

надійність живлення підприємства й окремих споживачів відповідно до 

їхньої категорії за ступенем відповідальності. Схеми електропостачання, як 

правило, повинні будуватися таким чином, щоб усі їхні елементи 

постійнознаходилися під напругою. 

При проектуванні цехів промислових підприємств значення має як 

розміщення обладнання в цехах, так і розташування трансформаторних 

підстанцій. По можливості кожну ділянку повинно бути забезпечено 

окремим розподільним пристроєм, який встановлюється поруч з центром 

навантаження.  

На виробництвах з паралельними технологічними потоками мережа 

повинна бути побудована так, щоб при необхідності відключення одного 

елемента мережі (у разі аварії, з метою ремонту) відключалися тільки ті 
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механізми, які відносяться до даного потоку. Інші технологічні потоки при 

цьому повинні залишатися в робочому стані. 

Безпека. Все що використовується, електрообладнання, повинно мати 

ступінь захисту, що відповідає умовам роботи конкретного цеху. 
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         Метою дипломного проекту було дослідження і розробка 

системи електропостачання механічного цеху на прикладі підприємства 

ПАТ «Славгородський арматурний завод» . 

         В ході виконання роботи було здійснено розроблення та вибір 

принципової електричної схеми електропостачання механічного цеху при 

цьому було розглянуто порядок вибору системи електропостачання та 

техніко-економічне обґрунтування вибраної схеми системи 

електропостачання на підставі економічного аналізу. 

        У спеціальному розділі ми зробили розрахунок електричних 

навантажень, вибрали кількість і потужність трансформаторів з 

урахуванням оптимального коефіцієнта їх завантаження і категорії 

електроприймачів. Вибрали найбільш надійний варіант перетину проводів 

та кабелів живильних і розподільних ліній. Зробили розрахунок струмів 

короткого замикання,визначили потужність компенсуючих пристроїв.  

        У економічній частині диплома були виконанні розрахунки 

величини капітальних вкладень в обране електроустаткування та 

експлуатаційних витрат протягом року.  

       Приведені розрахунки максимально забезпечують надійне 

електропостачання проектованого підприємства. При цьому гарантується 

також забезпечення нормальних економічних і технічних показників 

системи електропостачання. 

Для більш детального ознайомлення з матеріалами кваліфікаційної роботи 
звертайтеся до заступника завідуючого кафедри електроенергетики 
проф. Луценко І.М.
Електронна адреса  lutsenko.i.m@nmu.one




